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I. Część ogólna 
 
 
       1.1.   Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej  
       w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1826 N na odcinku: dr. kraj. nr 65 - Małe Olecko. 
 

1.2.   Zakres opracowania. 

 

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Ilość 

Sieć rozdzielcza i  abonencka 

1. ziemna kilometr/pary kilometr/kabla 4,74-0,581 

2. w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla - 

3. napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla 0,04-0,020 

4. inne kilometr/pary kilometr/kabla 0,07-0,007 

 
 

       1.3.    Podstawa opracowania. 

   Dokumentację wykonawczą budowy infrastruktury telekomunikacyjnej opracowano na podstawie 

      -   Zlecenie Inwestora 
      -   Aktualnie obowiązujących Polskich Norm, przepisów i zarządzeń branŜowych, oraz  
          Norm  Zakładowych Orange Polska S.A. 
      -   Warunków Technicznych uzyskanych od Orange Polska S.A. 
 

1.4.    Inwestor i wykonawca. 

Inwestorem przebudowy infrastruktury Orange Polska S.A. jest :  Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 
19-400 Olecko Wojska Polskiego 12.                                                                                             

Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych robót 
sieciowych. 

 

1.5.    Ustalenia końcowe. 

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów: 
2. odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza 

inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłaszać roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem zakrycia; 

3. odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych 
zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru. 

1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a) protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
b) ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemoŜliwiających 

kontynuowanie robót, 
c) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej 

odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 
d) bieŜące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 
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e) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 

f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w naleŜytym porządku, bez gromadzenia odpadów 
powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

g) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, 
jeŜeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru  
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,  
a takŜe wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury  
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeŜeli 
Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację 
dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia moŜna było 
stwierdzić naocznie, 

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór 
tych robót przez właścicieli terenu, 

j) uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

k) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich uŜycie w budownictwie na 
terenie Polski. 
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II.     Część techniczna. 

 

       2.1.     Ogólna charakterystyka inwestycji. 

 Projekt obejmuje: przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z  
przebudową drogi powiatowej nr 1826 N na odcinku: dr. kraj. nr 65 - Małe Olecko. 
 

       2.2.     Budowa i montaŜ telefonicznych kabli kanałowych. 

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rysunku 1÷4. W zakres prac 
wchodzi przebudowa telekomunikacyjnych kabli rozdzielczych i abonenckich w obrębie 
przebudowywanej drogi powiatowej nr 1826 N na trasie Kukowo – Małe Olecko oraz budowa 
rur dwudzielnych, osłonowych i przepustowych typu HDPE Fi110/6,3 w miejscach kolizyjnych 
z istniejącą siecią telekomunikacyjną. Do montaŜu kabli stosować łączniki pojedyńcze 
jednoŜyłowe, osłony złączy typu Raychem, KM-1 i KM-2. Do budowy stosować kable typu 
XzTKMXpw o odpowiedniej średnicy Ŝył. Kable rozdzielcze i abonenckie przebudować zgodnie 
z warunkami wydanymi przez OPL S.A. oraz uwagami zawartymi w notatce słuŜbowej. 
Szczegóły dotyczące przebudowy kabli naleŜy uzgodnić przed przystąpieniem do prac z 
odpowiednimi słuŜbami technicznymi OPL S.A.. 
Przejścia obiektowe wykonać zgodnie z informacjami zamieszczonymi w przedmiarze robót i na 
załączonych rysunkach.   
Dokumentację powykonawczą związaną z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej 
przekazać do OPL S.A. w dniu odbioru technicznego 
 
 
Zestawienie kabli miedzianych kanałowych: 
 

Lp. Rodzaj kabla 
Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

- - (m) (m) (kmp) (kmp) 

1. XzTKMXpw 2x2x0,6 100,0 106,0 0,2 0,21 

2. XzTKMXpwn 2x2x0,6 20,0 20,0 0,04 0,04 

3. XzTKMXpw 5x2x0,6 116,0 124,0 0,58 0,62 

4. XzTKMXpw 5x4x0,6 365,0 398,0 3,65 3,98 
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2.3.   Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami zakładowymi Orange Polska S.A. 
 

• Prawo Budowlane  z  dnia  07.07.1994. 

• ZN-96/TPSA-004 ZbliŜenia i skrzyŜowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 
terenowego.  

                                   Ogólne wymagania techniczne. 

• ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-014 Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.  
   Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-020 Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).  
Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 
polietylenowej,  

wypełnione. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-030 Łączniki Ŝył. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-031 Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania 
i badania. 

• ZN-96/TPSA-032 Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania. 

• ZN-96/TPSA-033 Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-034 Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i 
badania. 

• ZN-12/TPSA-035          Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
                                            przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

• ZN-96/TPSA-036 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i    
                                             przewęŜeniami(ochronniki). Wymagania i badania. 
 Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnej naleŜy przestrzegać 
przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 
publicznych.  
 Po zakończeniu robót naleŜy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naleŜy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. 
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      2.4.     Zestawienie materiałów. 

 
2.4.1. Zestawienie kabli.  
 

 

1. XzTKMXpw 2 × 2 × 0,6 mb 106 
2. XzTKMXpwn 2 × 2 × 0,6 mb 20 
3. XzTKMXpw 5 × 2 × 0,6 mb 124 
4. XzTKMXpw 5 × 4 × 0,6 mb 398 
 
 

2.4.2.  Zestawienie waŜniejszych materiałów. 
 
1 Łączniki pojedyncze jednoŜyłowe  szt 618 

2 Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-
150 Raychem  

kpl 1 

3 Osłona KM-1 szt 12 

4 Osłona KM-2 szt 15 

5 Przykrywy kablowe Ŝelbetowe szt 1 

6 Rura HDPE-D Fi 110/6,3 m 280 
7 Rura HDPEp  Fi 110/6,3 m  39 

8 Rura HDPE  Fi 110/6,3 m 51 

9 Taśma ostrzegawcza z folii PE do 
znakowania tras kablowych 

m 496 

 
 
 
 

 
         Sporządził: 
 
                                                                                                      Jerzy Niedzielko 
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      III.      Część kosztorysowa. 
 
3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora 
 

 Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: sieć miedzianą - bez materiałów drobnych 
Lp. Nazwa materiału Indeks 

materiałowy 
Materiał do 
wbudowania 

Materiał do zakupu  

   jm. ilość  jm. cena jedn. ilość wartość 
 

1 XzTKMXpw 2x2x0,6  m 106         
2 XzTKMXpwn 2x2x0,6  m 20     
3 XzTKMXpw 5x2x0,6  m 124     
4 XzTKMXpw 5x4x0,6  m 398         
5 Łączniki pojedyncze jednoŜyłowe   szt 618     
6 Osłona termokurczliwa XAGA-500 

43/8-150 Raychem  
 kpl 1     

7 Osłona KM-1  szt 12         
8 Osłona KM-2  szt 15         
9 Przykrywy kablowe Ŝelbetowe  szt 1         

10 Rura HDPE-D Fi 110/6,3  m 280         
11 Rura HDPEp  Fi 110/6,3  m  39         
12 Rura HDPE  Fi 110/6,3  m 51         
13 Taśma ostrzegawcza z folii PE do 

znakowania tras kablowych 
 m 496         

 

 
3.2. Przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów. 
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IV. Część rysunkowa. 
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V. Załączniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kosztorys opracowali:

Jerzy Niedzielko,  .............................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowa: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi powiatowej
nr 1826N na odcinku: droga krajowa nr 65 - m. Małe Olecko - ETAP I

Obiekt: s/m Olecko - OPL S.A.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko Wojska Polskiego 12
Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Usług Drogowych "DROTECH" Wojciech Wielgat, ul.Orzeszkowej 14A/6, 

19-300 Ełk



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.

6028)

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic. 

6028)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa słupa telekomunikacyjnego

1.1 KNR 501/704/2

Analogia-DemontaŜ słupów kablowych Ŝelbetowych pojedynczych z dwiema belkami 
ustojowymi, słup 7·m, grunt kategorii III 1 szt

1.2 KNR 501/704/2

MontaŜ i ustawienie słupów kablowych Ŝelbetowych pojedynczych z dwiema belkami 
ustojowymi, słup 7·m, grunt kategorii III 1 szt

1.3 KNR 501/616/5

Wprowadzenie kabla na słup, słup Ŝelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną,
kabel do Fi·15·mm 7 m

1.4 TPSA 40/506/1

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, 

kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm 20 m

1.5 TPSA 40/502/7

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym 

mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 2 m

2 Przebudowa kabli rozdzielczych i  abonenckich

2.1 TPSA 40/502/7

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym 

mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 392 m

2.2 TPSA 40/502/8

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym 

mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie kaŜdego
następnego kabla 100 m

2.3 TPSA 40/709/1

MontaŜ złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŜonych w ziemi 
z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o 10 parach 1 złącze

2.4 TPSA 40/705/1

MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŜonych w ziemi
z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 10 parach 23 złącze

2.5 KNR 501/1310/1

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

3 Przejścia obiektowe

3.1 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 

pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPEp 110·mm, nakłady na 1·m 6 m

3.2 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 

pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPEp 110·mm, nakłady na 1·m 7 m

3.3 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 

pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPEp 110·mm, nakłady na 1·m 8 m

3.4 TPSA 39/103/1 (1)

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 

pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura HDPEp 110·mm, nakłady na 1·m 10 m

3.5 TPSA 39/103/6

Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przebiciem przy 

pomocy młota pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur przepustowych 
(kategoria gruntu III-IV), dodatek za kaŜdy 1·m długości ponad 10·m, rura HDPEp
110·mm 7 m

3.6 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 3 5,00 m

3.7 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 4 25,0 m

3.8 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 6 m

3.9 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 7 2,00 m

3.10 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 8 3,00 m

3.11 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 9 m

3.12 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 11 3,00 m

3.13 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 3 4,00 m
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6028)

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.14 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 4 7,00 m

3.15 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 6 m

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II . . . . . . . . . . . . r-g 730,7681

2. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III . . . . . . . . . . . . r-g 19,1629

3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV . . . . . . . . . . . . r-g 4,24

4. Monterzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 513,1474

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 88,0308

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 355,3492

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Gaz propanowo-butanowy płynny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,2

2. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 106

3. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 95,0012

4. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 328,2796

5. Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 20,6

6. Łączniki pojedyncze jednoŜyłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 550

7. Osłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-300 Raychem . . . . . . . . . . . kpl 1

8. Osłona typu KM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 10,005

9. Osłona typu KM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 13,0065

10. Przykrywy kablowe Ŝelbetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1

11. Rura HDPE Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 46,92

12. Rura HDPE-D Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 205,02

13. Rura HDPEp Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 39,14

14. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·30,0/2,6 . . . . . . . . . . . . . . m 4,368

15. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . . . . . . m 405,82

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem 
spycharkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 23,3248

2. Megaomomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,31

3. Mostek kablowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,68

4. Przyczepa dłuŜycowa do samochodu, do 4.5·t . . . . . . . . . . . . . . m-g 14,857

5. Przyczepa do przewoŜenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 14,036

6. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 91,2789

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 17,043

8. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 11,0656

9. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 91,456

10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 45,877

11. SpręŜarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min (1) . . . . . . . . m-g 30,64

12. Ubijak spalinowy 200·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 30,64

13. Ubijak spalinowy 50·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 84,9556

14. Urządzenie do przebić poziomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 30,64

15. Zespół prądotwórczy jednofazowy 2.5·kVA . . . . . . . . . . . . . . . m-g 30,64

16. Zgrzewarka elektrooporowa rur PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 30,64

17. śurawik hydrauliczny 1.2·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,92

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 551,0039



Kosztorys opracowali:

Jerzy Niedzielko,  .............................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowa: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi powiatowej

nr 1826N na odcinku: droga krajowa nr 65 - m. Małe Olecko - ETAP II

Obiekt: s/m Olecko - OPL S.A.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko Wojska Polskiego 12

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Usług Drogowych "DROTECH" Wojciech Wielgat, ul.Orzeszkowej 14A/6, 

19-300 Ełk
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa kabli rozdzielczych i  abonenckich

1.1 TPSA 40/502/7

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym 

mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 27 m

1.2 TPSA 40/705/1

MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŜonych w ziemi

z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon 

wzmocnionych, kabel o 10 parach 2 złącze

1.3 KNR 501/1310/1

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

2 Przejścia obiektowe

2.1 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 4 2,00 m

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II . . . . . . . . . . . . . r-g 23,0584

2. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III . . . . . . . . . . . . r-g 3,3556

3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV . . . . . . . . . . . . . r-g 4,24

4. Monterzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 29,8837

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 2,8512

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 63,3889

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 29,025

2. Łączniki pojedyncze jednoŜyłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 22

3. Osłona typu KM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

4. Rura HDPE-D Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 8,16

5. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . . . . . . m 27,81

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem 

spycharkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,5984

2. Megaomomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,31

3. Mostek kablowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,68

4. Przyczepa dłuŜycowa do samochodu, do 4.5·t . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,408

5. Przyczepa do przewoŜenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,756

6. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 5,5325

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,552

8. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,6048

9. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 2,784

10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,408

11. Ubijak spalinowy 50·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,2058

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 17,8395



Kosztorys opracowali:

Jerzy Niedzielko,  .............................................................................................................................................................................................................................................

Sprawdzający: ............................................................................................................................................................................................................................................................

Zamawiający: Wykonawca:

.......... ..........

Przedmiar robót

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowa: Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi powiatowej

nr 1826N na odcinku: droga krajowa nr 65 - m. Małe Olecko - ETAP IV

Obiekt: s/m Olecko - OPL S.A.

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, 19-400 Olecko Wojska Polskiego 12

Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład Usług Drogowych "DROTECH" Wojciech Wielgat, ul.Orzeszkowej 14A/6, 

19-300 Ełk
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Przebudowa kabli rozdzielczych i  abonenckich

1.1 TPSA 40/502/7

Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym 

mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 60 m

1.2 TPSA 40/705/1

MontaŜ złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułoŜonych w ziemi

z zastosowaniem pojedynczych łączników Ŝył i termokurczliwych osłon 

wzmocnionych, kabel o 10 parach 2 złącze

1.3 KNR 501/1310/1

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 1 odcinek

2 Przejścia obiektowe

2.1 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 4 3,00 m

2.2 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 6 m

2.3 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 7 m

2.4 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 8 4,00 m

2.5 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 9 m

2.6 KNR 501/214/1

Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE pod drogami i ulicami w gruncie 

kategorii III, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciągu 4 m

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II . . . . . . . . . . . . . r-g 201,761

2. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III . . . . . . . . . . . . r-g 7,119

3. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV . . . . . . . . . . . . . r-g 4,24

4. Monterzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 36,586

5. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 24,948

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 274,654

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 63

2. Łączniki pojedyncze jednoŜyłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 46

3. Osłona typu KM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2

4. Rura HDPE Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 4,08

5. Rura HDPE-D Fi·110/6,3·mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 67,32

6. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych . . . . . . m 61,8

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość Cena Wartość

1. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) z lemieszem 

spycharkowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,552

2. Megaomomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,31

3. Mostek kablowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,68

4. Przyczepa dłuŜycowa do samochodu, do 4.5·t . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,57

5. Przyczepa do przewoŜenia kabli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,68

6. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 6,047

7. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 4,83

8. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,344

9. Samochód skrzyniowy do 3.5·t (Trambus) (1) . . . . . . . . . . . . . . m-g 24,36

10. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,57

11. Ubijak spalinowy 50·kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 22,164

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 73,107








































