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 Un=230/400V, układ zasilania TN-S
Pi=Ps =1,6 kW
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RO-  projektowana na boisku
 rozdzielnica oświetlenia boiska 
obudowa wolnostojc na fundamencie
 IP 40
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oprawy podzielono na 3 grupy
(1,2,3) włączane indywidualnie

łącznik 1- świeci M1 i M4
łącznik 2 - świeci M2
łącznik 3 - świeci M3
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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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włączniki poszczególnych opraw :
zastosować rozłączniki 1 bieg.
modułowe z sygnalizacją
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YKYŜo 5x4mm2 
-55(57)m-

M1 do M4:  słupy
 oświetleniowe stalowe, ocynkowane wys. 10m, 
wyposaŜone w trzony do naświetlaczy.
ustawiane na fundamencie betonowym prefabrykowanym

oprawy reflektorowe 400W , źródło LED,
strumień 52000lm, kąt świecenia 90 st, 
wskaŜnik oddawania barw Ra=>80,
temperatura barwowa =>4500K

2

gniazdo wtykowe
zabudowane na 
bocznej ścianie
obudowy rozdzielnicy
lub wewnątrz
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